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ABSTRAK 
Gempa merupakan salah satu bencana alam yang waktu dan tempatnya tidak dapat 
diprediksi serta banyak memakan korban jiwa. Diperlukan perencanaan bangunan tahan 
gempa yang baik agar korban jiwa dapat dihindari. Salah satu perencanaan terbaru untuk 
bangunan tahan gempa adalah Perencanaan Berbasis Kinerja (Performance Based Design). 
Tujuan dari perencanaan bangunan berbasis kinerja dalah agar perencana dapat 
menetapkan kondisi apa yang terjadi pada bangunan saat gempa maksimum terjadi. 
Dengan menggunakan program komputer SAP 2000 maka akan didapatkan kinerja 
bangunan yang ditunjukan dengan titik kinerja. Titik kinerja didapatkan dari perpotongan 
kurva demand dan kapasitas. Kurva demand menggunakan respon spektrum, kurva 
kapasitas di dapatkan dari kurva analisis pushover. Hasil studi kasus pada bangunan 
gedung berdasarkan ATC 40 bahwa gedung berada dalam tingkat kinerja Segera 
Huni/Immadiate Occupancy. Hal ini ditunjukan dari titik kinerjanya yaitu Sd dan Sa 
(0,0209 dan 0,125).  
Kata Kunci: Analisis pushover, Performance Based Design, Titik kinerja 
ABSTRACT 
The seismic is one of the natural disasters that time and place can not be predicted and 
many casualties. Necessary planning a good seismic resistant buildings that casualties can 
be avoided. One of the latest design for seismic resistant building is Performance Based 
Design. The purpose of performance-based design that the planner can specify the 
condition of the building when the seismic maximum. By using a computer program SAP 
2000 then get the performance of a building which is in by performance point. The 
performnace point get of intersaction demanf and capacity. Demand curve obtained the 
response spectrum, capacity curve obtained pushover analysis curve. The results of case 
studies in buildings based ATC 40 that the building in performance level Immadiate 
Occupancy. It can be show from the performance point Sd and Sa (0.0209 and 0.125). 
Keyword: Pushover Analysis, Performance Based Design, Performance Point
 
 
 
PENDAHULUAN 
Bertambahnya jumlah penduduk 
Indonesia serta keterbatasan lahan untuk 
pemukimana di kota – kota besar 
merupakan penyebab utama dibangunnya 
gedung – gedung tinggi. Namun, karena 
Indonesia merupakan salah negara 
dengan tingakat intensitas gempa yang 
cukup tinggi maka diperlukan 
perencanaan yang baik pada bangunan – 
bangunan tinggi. 
Salah satu konsep terbaru untuk 
perencanaan bangunan tahan gempa 
adalah Perencanaan Berbasis Kinerja 
(Performance Based Design). Konsep 
Performance Based Design digunakan 
pada bangunan baru atau upgrade dengan 
pemahaman dapat mengurangi kerugian 
 
 
harta benda, keselamatan penghuni, dan 
kesiapan pakai. Salah satu pendekatan 
analisis yang dapat digunakan adaah 
analisis dinamik non-linear atau analisis 
pushover (ATC 40, 1997). Analisis ini 
dilakukan dengan memberikan beban 
statk secara terus menerus ditiap 
lantainya hingga struktur mengalami 
keruntuhan pada batas tertentu.  
Dengan mengetahui perilaku struktur 
setelah mencapai batas keruntuhan, dapat 
diketahui tinngkat kerusakannya saat 
gempa terjadi pada kala ulang tertentu. 
Untuk mendapatkan tingkat kerusakan 
diperlukan analisis yang dengan program 
komputer. Tingkat kerusakan dapat 
dilihat dari tingkat kinerja struktur 
berdasarkan perpindahan atapnya saat 
beban lateral diberikan.  
Salah satu bangunan baru yang 
digunakan untuk analisis ini adalah 
gedung baru Program Teknologi 
Informasi dan Ilmu Komputer Universitas 
Brawijaya. Analisis struktur dengan 3 
dimensi berupa beban gempa dinamik, 
dengan program SAP 2000. Diharapkan 
dapat dilihat perilaku struktur serta 
tingkat kinerjanya.  
 
TUJUAN 
Tujuan analisis ini dimaksudkan 
untuk menggambarkan perilaku 
permodelan3 dimensi berupa beban statik 
non-linear dengan program kmputer SAP 
2000. Selain itu mengetahui tingkat 
pelayanan dari Gedung B Program 
Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer.  
 
KAJIAN PUSTAKA 
Perencanaan Berbasis Kinerja 
Peraturan perencanaan bangunan 
(building codes) digunakan sebagai acuan 
prosedur desain bangunan tahan gempa. 
Dengan mengacu pada building codes 
maka keselamatan enghuni dapat 
terjamin, kerusakan dapat dikurangi pada 
saat gempa besar. Namun, dengan 
prosedur tersebut tidak dapat menunjukan 
kinerja bangunan secara langsung. 
Kinerja terkait dengan risiko yang akan 
dihadapi pemilik bangunan. 
Konsep PBD digunakan pada 
bangunan baru maupun bangunan 
perkuatan. Untuk mengetahui kinerja 
bangunan maka dilakukan simulasi model 
bangunan dengan berbagai kejadian 
gempa. Dengan simulasi maka akan 
terlihat tingkat kerusakan, ketahanan, 
keselmatan hidup, kesiapan pakai, serta 
kerugian harta benda. Selanjutnya dapat 
menghitung berapa biaya yang harus 
dikeluarkan sesuai denan risiko 
kerusakan. 
Tujuan  dari PBD adalah mencitakan 
bangunan tahan gempa yang daya 
gunanya dapat diperhitungkan oleh pihak 
perencana. Sasaran kinerja adalah bahaya 
gempa (seismic hazard) dan tingkat 
kinerja (performance level). Berdasarkan 
NEHPR (BSSC,1995) tingkat kinerja 
struktur dibagi dalam empat tingkatan: 
 Operational, dimana tidak ada 
kerusakan pada komponen struktur 
maupun non-struktur serta bangunan 
masih berfungsi secara baik. 
 Immediate Occupancy, tidak ada 
kerusakan yang berarti pada struktur, 
kekuatan dan kekauannya sama saat 
belum terjadi gempa. komponen non – 
struktur masih berada ditempatnya dan 
sebagaian besar masih berfungsi jika 
utilitasnya tersedia. Bangunan dapat 
tetap berfungsi dan tidak terganggu 
dengan masalah perbaikan. 
 Life Safety, terjadi kerusakan 
komponen struktur, kekakuan 
berkurang, tetapi masih mempunyai 
ambang yang cukup terhadap 
keruntuhan. Komponen non-struktur 
masih ada tetapi tidak berfungsi. 
Dapat digunakan lagi jika dilakukan 
perbaikan. 
 Collapse Prevention, kerusakan yang 
berarti pada komponen struktur dan 
non struktur. kekuatan struktur dan 
kekakuannya berkurang banyak, 
hampir runtuh. Kecelakaan karena 
 
 
runtuhnya material bangunan yang 
rusak sangat mungkin terjadi. 
 
Gambar 1. Tingkat Kinerja Gempa 
berbasis PBD. 
Dengan kurva hubungan gaya – 
perpindahan makan terlihat secara 
kualitatif level kinerjanya secara 
menyeluruh. Kurva tersebut dihasilkan 
dari analisis pushover yang biasa disebut 
kurva pushover. Pada kurva pushover 
digambarkan secara kualitataif kerusakan 
tiap tingakatan kinerja, agar orang awam 
tahu seberapa besar kerusakan yang 
terjadi.  
 
Analisis Pushover. 
Dengan menggunakan analisis 
stataik non-linear makan dapat 
mengetahui keruntuhan bangunan yang 
disebabkan karena gempa, atau biasa 
yang dikenal dengan analisis beban 
dorong statik. Dengan pembeban lateral 
pada struktur yang ditingkatkan secara 
bertahap sampai mencapai titik 
keruntuhan tertentu.  
Prosedur analisis pushover, 
struktur didorong sampai leleh dan 
berplilaku non- linear atau plastis. Kurva 
kapasitas akan memperlihatkan kodisi 
elastis sampai kondisi plastis. Tujuan 
analisis pushover adalah untuk 
memperkirakan gaya deformasi 
maksimum yang terjadi akibat 
pembebanan lateral hingga diperoleh titik 
kritisnya. Selanjutnya dilihat bagian – 
bagian yang terjadi kerusakan dan 
memerlukan perjatian khusus.  
Berdasarkan ATC 40, prosedur 
analisis pushover terdapat tiga prosedur. 
Namun yang digunakan dalam kajian ini 
adalah Prosedur B. Tahapan analisis 
pushover dengan prosedur B adalah 
sebagai berikut: 
1. Mengembangkan redaman 5% pada 
respon spektrum sesuai dengan 
prosedur yang tersedia pada ATC 40 
bab 4. 
2. Gambarkan respon spektrum dengan 
redaman 5% dan diturunkan pada 
grafik yang sama. Hal ini akan lebih 
mudah jika spektrum diplot sesuai 
dengan nilai – nilai redaman efektif 
(βeff) dimulai dari 5% dengan nilai 
maksimum yang diizinkan untuk 
jenis perilaku struktur bangunan.  
 
Gambar 2. Spektrum kapasitas Prosedur 
B 
3. Ubah kurva kapasitas menjadi 
spektrum kapasitas dengan 
persamaan berikut. Selanjutnya plot 
spektrum kapasitas pada grafik yang 
sama dengan demand  
 
 
 
 
 
4. Mengembangkan representasi 
bilinear dari spektrum kapasitas 
seperti yang diilustrasikan pada 
Gambar 3. 
 
Gambar 3. Spektrum kapasitas Prosedur 
B setelah step 4. 
5. Menghitung redaman efektif untuk 
berbagai perpindahan titik a*, d*. 
Kemiringan segemen pasca leleh 
digambarkan dengan kurva bilinear: 
 
Kemiringan pasca leleh =  
 
 
Kemiringan pasca leleh =  
 
 
 
 
 
 
Gambar 4. Spektrum kapasitas Prosedur 
B setelah step 7. 
6. Untuk setiap nilai dpi 
dipertimbangkan dalam langkah 5, 
merencanakan dpi yang dihasilkan; 
titik βeff pada grafik yang sama 
seperti hubungan spektrum 
permintaan dan spektrum kapasitas. 
7. Seperti yang diilustrasikan pada 
Gambar 4 hubungan titik – titik yang 
dibuat pada langkah 9, untuk 
membentuk garis perpotongan. 
Sejajar dengan spektrum kapasitas 
untuk mendapatkan titik kinerja. 
 
Waktu Getar Alami. 
Untuk mengetahui waktu getar 
alami bangunan biasanya digunakan 
analisis nilai eigen. Waktu getar alamai 
sangat penting untuk mendapatkan 
besarnya gaya gempa yang diterima 
bangunan. Analisis nilai eigen dilakukan 
dengan data – data struktur saat masih 
kondisi elastis linear. Namun, saat gempa 
maksimum terjadi kondisi struktur sudah 
dalam keadaan plastis, sehingga analisis 
nilai eigen tidak dapat digunakan. Waktu 
getar efektif adalah waktu getar saat 
struktur dalam kondisi in – elastis 
diperoleh dari kuva pushover 
 
 
 
Gambar 4. Waktu getar alami efektif 
dari kurva pushover. 
 Selanjutnya kurva pushover 
diubah menjadi kurva bilinear untuk 
mngetahui kekakuan lateral efektif 
bangunan, Ke, dan kuat leleh bangunan 
Vy. Kekakuan efektif didapat dari secant 
gaya geser dasar sebesar 60% dari kuat 
leleh. Kuat leleh diperoleh dari 
perpotongan kekakuan lateral kondisi 
elastis dan pada saat kondisi plastis 
dengan melakukan interasi. Selanjutnya 
hitung waktu getar alami efektif sebagai 
berikut: 
 
 
METODE PENELITIAN 
 
Gambar 5. Flowchart analisis struktur. 
 
 
 
 
 
Gambar 6. Flowchart gaya lateral tiap 
portal. 
 
PEMBAHASAN 
 
Gambar 7. Denah bangunan. 
 
 
1. Mutu Beton : 
 f’c = 24,9 Mpa 
 
2. Mutu Tulangan : 
 ϕ 16 = 2400 kg/cm2 
 D22 = 3200 kg/cm2 
 Es = 2,1 x 106 kg/cm2 
 
3. Dimensi Kolom, Balok dan Pelat : 
 K1 = 100 cm x 100 cm 
 K2 = 80 cm x 80 cm 
 K3 = 60 cm x 60 cm 
 K4 = 45 cm x 45 cm 
 K5 = 30 cm x 30 cm 
 K6 = 40 cm x 40 cm 
 B1 = 35 cm x 75 cm 
 B2 = 30 cm x 50 cm 
 B3 = 60 cm x 60 cm 
 B4 = 20 cm x 60 cm 
 B5 = 30 cm x 60 cm 
 B6 = 25 cm x 35 cm 
 A1 = 40 cm x 80 cm 
 A2 = 35 cm x 65 cm 
 Lantai = 12 cm 
 
Berat Total Massa bangunan  
Tabel 1. Rekapitulasi Massa Bangunan 
Tiap Lantai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berat Total Massa bangunan  
Tabel 2. Perhitungan Selisih Periode 
Tiap Mode 
 
Karena selisih waktu getar alami gedung 
berjauhan maka digunakan analisis 
menggunakan metode Akar Jumlah 
Kuadrat (Square Root of the Sum of 
Square). Berdasarkan output SAP 2000 
maka waktu getar alami gedung adalah 
1,982 detik.  
 
Distribusi gaya horisontal  
Tabel 3. Gaya geser Fi tiap portal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desain Respon Spektrum 
 
 
 
Sumber: 
http://puskim.pu.go.id/Aplikasi/desain_spek
tra_indonesia_2011/ 
Gambar 8. Grafik Respon Spektrum 
 
Momen Nominal Balok 
Tabel 4. Rekapitulasi momen nominal 
balok 
 
 
 
 
 
 
Analisis Modal 
Tabel 5. Koordinat Pusat Massa dan 
Pusat Rotasi 
 
 
Kinerja Batas Layanan dan kinerja 
batas ultimate 
Tabel 5. Kinerja batas layanan dan 
kinerja batas ultimate arah x 
Lantai Tinggi tingkat (mm) Δ S (mm) Δ S x ξ (mm)
base 3500 0,12 0,42
Lantai 1 7000 2,12 7,42
Lantai 2 5000 7,48 26,18
Lantai 3 4500 4,24 14,84
Lantai 4 4500 2,87 10,045
Lantai 5 4500 3,86 13,51
Lantai 6 4500 3,74 13,09
Lantai 7 4500 3,87 13,545
Lantai 8 4500 3,74 13,09
Lantai 9 4500 3,36 11,76
Lantai 10 4500 3,12 10,92
Lantai 11 4500 2,24 7,84
Lantai 12 4500 2 7
Lantai 13 4500 1,49 5,215
RING BALOK 4650 1,38 4,83  
 
Tabel 6. Kinerja batas layanan dan 
kinerja batas ultimate arah y 
Lantai Tinggi tingkat (mm) Δ S (mm) Δ S x ξ (mm)
base 3500 0,11 0,385
Lantai 1 7000 2,17 7,595
Lantai 2 5000 6,93 24,255
Lantai 3 4500 4,01 14,035
Lantai 4 4500 3,26 11,41
Lantai 5 4500 3,57 12,495
Lantai 6 4500 3,36 11,76
Lantai 7 4500 3,37 11,795
Lantai 8 4500 2,92 10,22
Lantai 9 4500 2,82 9,87
Lantai 10 4500 2,39 8,365
Lantai 11 4500 1,95 6,825
Lantai 12 4500 1,41 4,935
Lantai 13 4500 1,19 4,165
RING BALOK 4650 0,43 1,505  
 Berdasarkan SNI 2012 disebutkan 
bahwa simpangan antar lantai tidak boleh 
melebihi 30 mm. Dari hasil yang 
diperoleh simpangan antar lantai pada 
gedung tidak ada yang melebihi 30 mm.  
  
Kurva Kapasitas 
 
Gambar 9. Kurva Spektrum Kapasitas  
 
Kurva demand 
 
Gambar 10. Kurva Respon Spektrum 
Format ADRS. 
 
Analisis Titik Kinerja 
 
Gambar 11. Letak titik kinerja 
(performance point) 
 
 Berdasarkan ATC 40 (figure 6.3), 
letak plot axes Sd dan Sa (0,0209 ; 0,125) 
dengan begitu gedung berada dalam 
 
 
kinerja Immadiate Occupancy atau segera 
huni. 
 
Gambar 12. Letak sendi plastis pada 
pembebanan step 3  
 
KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat 
disimpulkan bahwa: 
1. Deformasi lateral sebesar 45,63 mm 
untuk arah x dan 39,89 mm untuk arah 
y akibat beban gempa dinamik berupa 
respon spektrum, 
2. Waktu getar alami gedung 1,982 detik 
dengan metode SRSS 
3. Sendi plastis terletak pada ujung – 
ujung elemen kolom dan balok. 
4. Berdasarkan ATC 40 (Figure 6.3) 
tingkat pelayanan Gedung pada 
(0,0209 ; 0,125). 
 
SARAN 
Untuk memudahkan melakukan 
perhitungan kinerja bangunan diperlukan 
hal – hal mendasar seperti: 
1. Data – data struktur sesuai dengan 
keadaan sebenarnya. 
2. Perlu pengetahuan tentang analisis 
modal 
3. Dibutuhkan pemprograman komputer 
dalam menganalisis secara komposit 
untuk beton bertulang. 
4. Pemahanan parameter yang terdapat 
pada SAP 2000 non – linear, sehingga 
didapatkan output yang sesuai. 
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